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tel. (29) 74 18790 fax (29) 7-1 187 1-1 


I"IP 762-190-15-71. REGO'>'SS0668090 


Kz.272.S.2019 Somianka, dnia 19 kwietnia 2019r. 

Do Wykonawcow 

WY JASNIENIA TRESeI SIWZ 

dot. postypowania pn . "Budowa przydomowych oczyszczalni sciek6w" - Znak sprawy: Kz. 
272.5 .2019 

Gmina Somianka na podstawie przepisu 311. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wien publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p6:Z:n. zm., dalej zwanej : "ustawq Pzp"), 
niniejszym informuje, ze zostaly wniesione wnioski 0 wyjasnienie trdci SIWZ. W 
odpowiedzi na zgloszone zapytania, wyjasniamy co nastypuje: 

Pytanie 1 
Zamawiajqcy wymaga, aby do oferty dolqczone byly raporty z przeprowadzonych badan. Czy 
zgodnie z zapisami normy EN 12566-3 Zamawiajqcy bydzie wymagal dostarczenia pelnych 
raport6w z badan tj: 
- wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczeg6lnych 
zbiomik6w lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium 
notyfikowane zgodnie z zalqcznikiem "A" normy PN EN 12566-3 , a w szczeg61nosci tablicq 
,,1" przedmiotowej normy, 
- wytrzymalosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwiyksza oczyszczalnia, 
a nie najwiykszy pojedynczy zbiornik). Raport z badania wytrzymalosci konstrukcyjnej 
wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalqcznikiem "C" normy PN EN 
12566-3 dla warunk6w suchych i mokrych lub metodq obliczeniowq obejmujqcq najbardziej 
niekorzystne warunki pracy urzqdzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie 
z normq PN EN 12566-3. Obliczenia wytrzymalosciowe winny uwzglydniae wysokose wody 
gruntowej natomiast badania wykonane w wykopie winny bye wyrazone procentowym 
ubytkiem wody w czasie badan. 
- efektywnosci oczyszczania dla parametr6w: BZT5 , ChZT, zawiesina, azot, fosfor. 
W badaniach zgodnie z rozporzqdzeniem trzeba podawae styzenia zanieczyszczen sciek6w 
surowych i oczyszczonych oraz wartose procentowq. Badanie efektywnosci oczyszczania 
winno bye wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalqcznikiem "B" normy 
PN EN 12566-3 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu). 
- trwalosci materialu z jakiego jest wykonana oczyszczalnia, zgodnie z punktem 6.5 w/w 
normy 
- reakcji na ogien okreslonej zgodnie z punktem 6.6 w/w normy jako A 1 do F? 



OOP.: be;:dzie wyzej wymienionych raportow zgodnych z 12566
3. 

ezy z obowi1:!zuj Rozporz1:!dzeniem Srodowiska z 18 listopada 
2014 roku w sprawie warunkow nalezy spe!nic wprowadzaniu do wod lub 
do szczegolnie szkodliwych dJa srodowiska wodnego 

na v.rylocie 
mg 02/1 

d)azot 15 
ogoiny - 2 mg P/l 

zawartymi w dostarczonym 
OOP.: W trosce 0 srodowisko naturalne Zamawiajqcy bydzie aby scieki 

d)azot 15 
e) PI!. 

niskie eksploatacyjne Zamawiajqcy wymaga!, aby 
zawarta byfa jasna ze podczas wykonywanych 

zawarta jasna informacja, 

1:!cy bydzie aby zaproponowane 
niz 0,75 kWhidoby przeplywu 0,6m3/d? 

aby zaproponowane urzqdzenia zuzywa!y nie wiycej ruz 
z na energii. 

Zamawiajqcy wymagal, aby by}y techniczne, karty L...... ,ep.dLAH''''' 

urzqdzel'l umoziiwiajqce sprawdzenie rownowaznosci? 
. Zamawiajqcy aby do byly zalqczone techniczne, 

katalogowe urzqdzen umozliwiajqce r6wnowaznosci. 

z budowq przydomovvych 

niz 1 200 000,00 brutto. Zamawiajqcy uzna za 


''+<-'AHv z budowq przydomov.rych sciekow na 1 195 314,00 zl 
OOP.: Zamawiaj,!cy informuje, ze dokonuje modyfikacji tresci 

1 SIWZ. 
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Obecna jego tresc: 
,,1) w okresie ostatnich piyci u lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 
prowadzenia jest kr6tszy w tym okresie wykonal nalezycie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidiowo ukonczyi , co najmniej jednq roboty budowlanq zwiqzanq z 
budowq przydomowych oczyszczalni sciek6w 0 wartosci nie mniejszej niz I 200000,00 zi 
brutto." 
Otrzymuje nast~puj~ce brzmienie: 
,,1) w okresie ostatnich piyciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 
prowadzenia jest kr6tszy w tym okresie wykonai nalezycie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidiowo ukonczyi, co najmniej jednq roboty budowlanq zwiqzanq z 
budowq przydomowych oczyszczalni sciek6w 0 wartosci nie mniejszej niz 1 195 000,00 zi 
brutto. " 

Pytanie 7 
Czy Zamawiajqcy przewiduje platnosci cZysciowe, lub wczesniejsze zakonczenie rob6t i 
wczesniejszq platnosc? 
ODP.: Zamawiajqcy nie przewiduje platnosci czysciowych. Termin wykonania przedmiotu 
zam6wienia okreslony w SIWZ jest terminem maksymalnych. MozIiwosc wczesniejszego 
zakonczenia rob6t jest zalezna od Wykonawcy. Zamawiajqcy zgodnie z tresciq SIWZ dokona 
zaplaty za wykonany przedmiot zam6wienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiajqcego faktury wraz z zatwierdzonym koncowym protokolem odbioru rob6t. 

"Powyzsze wyjasnienia, doprecyzowania , zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowi" zmiane 

tresci SIWZ i s" ·wi"z"ce dla wykonawcow. 

3 


